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I rapporten diskuteras val av åtgärder 
för värmeisolering av betongbjälklag 
vid uppläggning i olika typer av ytter­
vägg. En jämförelse görs mellan vär­
mekabel och olika utföranden av kon­
ventionell värmeisolering med hän­
syn till kondensationsrisk, hygienisk 
olägenhet av låg golvtemperatur och 
värmeförluster samt därav betingade 
ekonomiska synpunkter. Värmeför­
luster genom yttervägg har beräknats 
och diagram visas som gör det möj­
ligt att beräkna årsvärmeförlusten vid 
olika typer av bjälklagsgenomföring 
samt vid användande av värmekabel 
som inkopplas när utetemperaturen 
underskrider ett valt värde.
Temperaturer på ytterväggens utsi­
da har även beräknats. Dessa kan va­
ra av betydelse när det gäller att av­
göra risk för mönsterbildning på fa­
saden på grund av rimfrost.
Betongbjälklagets genomföring har 
studerats vid tre olika sorters ytter­
vägg (FIG. 1—3). Vid beräkning av 
värmeströmningen har snittet genom 
vägg och bjälklag uppdelats i rektan­
gulära celler med varierande sidläng­
der. Minsta sidlängden var 1 mm vid 
begränsningslinjerna mot rummet. 
Endimensionell värmeströmning ge­
nom vägg respektive bjälklag antogs 
äga rum 1,25 m ovanför golv och 
under tak samt 5 m in på bjälklaget
räknat från ytterväggens insida. 
Utomhus har antagits lufttemperatu­
ren —20°C och en värmeövergång 
<xu=16 W/m2K (motsvarande mu= 
0,073 m2 °C h/kcal) och lufttempera­
turen inomhus +20°C. Beräkningar­
na kan lätt korrigeras att gälla andra 
utetemperaturer än —20°C. Värme­
övergången på insidan diskuteras med 
utgångspunkt från dels andras försök 
dels egna mätningar. Det visar sig att 
vid ytterväggens nedre del och på gol­
vet intill yttervägg blir ca 3,5 W/ 
m2K (motsvarande m;=0,33 m2 °C 
h/kcal) och vid ytterväggens övre del 
och vid taket intill yttervägg blir a, = 
7 W/m2K (motsvarande m i=0,17 
m2 °C h/kcal). Värdet på oil varierar 
längs ytterväggens insida samt längs 
tak och golv.
För de tre väggalternativen i FIG. 
1—3 har olika former av isolering av 
bjälklaget studerats liksom även in­
verkan av värmekabel. Som exempel 
visas för väggalternativet enligt FIG. 
1 i FIG. 4—6 yttemperaturen på 
väggens nedre del och på golvet för 
oisolerat bjälklag utan värmekabel, 
dito med värmekabel 10 W/m respek­
tive bjälklag med horisontell värme­
isolering på golv och tak. I rapporten 
ges 22 diagram liknande FIG. 4—6 
avseende olika konstruktionsalterna­
tiv.
Beräkningarna visar att konstruktio-
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FIG. 1. Konstruktionsalternativ vid yttervägg med bärande betong. Konstruktionen 
ofullständig bl.a. med avseende på fuktskydd.
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(k) konstruktion
ner m ed oisolerad bjälklagsgenom fö- 
ring sam t m ed värm ekablar ger stora 
temperaturskillnader, medan den 
kantisolerade bjälklagsgenom föringen
ger mycket sm å skillnader. Det kan 
nämnas att oisolerade bjälklag utan 
värm ekabel bör kunna användas i zon 
III och IV  (Svensk Byggnorm  1967 fi ­
gur 33:12) om relativa fuktigheten  
inomhus under den kallaste perioden 
inte överstiger 40 %.
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FIG . 2. Konstruktionsalternativ vid yttervägg av sandwichtyp 
med ut- och invändig betong. Konstruktionen ofullständig bl.a. 
med avseende på fuktskydd.
FIG . 3. Konstruktionsalternativ vid yttervägg med regelstomme 
och luftat yttre fasadmaterial. Konstruktionen ofullständig bl.a. 
med avseende på fuktskydd.
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FIG . 4. Yttemperatur på ytterväggens nedre del (till vänster) och på golvet (till höger) för oisolerat bjälklag.
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FIG . 5. Yttemperatur på ytterväggens nedre del (till vänster) och på golvet (till höger) för oisolerat bjälklag med värmekabel 
10 W/m.
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FIG . 6. Yttemperatur på ytterväggens nedre del (till vänster) och på golvet (till höger) för bjälklag med isolering på golv och tak 
inom en randzon.
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This report discusses the choice of meas­
ures for thermal insulation of concrete 
floor slabs seated in different types of 
external walls. A comparison is done 
between heating cables and different 
types of conventional thermal insulation 
with regard to the risk of condensation, 
the hygienic inconvenience due to low 
floor temperatures, heat losses and the 
economic considerations relating to 
these. The heat losses through external 
walls have been calculated, and diagrams 
are presented which enable the calcula­
tion of the annual heat loss for diffe­
rent types of floor seating and in con­
junction with the use of heating cables 
which are switched on when the outdoor 
air temperature drops below a selected 
value.
The temperatures at the outside of 
external walls have also been calculated. 
These may be of significance in decid­
ing whether there is a risk of the facade 
becoming disfigured due to the forma­
tion of hoar frost.
The seating of concrete floor slabs has 
been studied in conjunction with three 
different types of external wall (FIGS. 
1—3). In calculating the heat flow, the 
section through the wall and the floor 
was divided into rectangular cells of 
varying side length. The least side length 
was 1 mm at the boundaries with the 
room. It was assumed that there was 
unidimensional heat flow through the 
wall and the floor slab at points 1.25 m 
above the floor and below the ceiling 
and 5 m inside the floor slab measured
from the inside of the external wall. 
The outdoor air temperature was assu­
med to be — 20°C, the heat transfer 
coefficient au=16 W/m2 K (correspond­
ing to mu=0.073 m2°C h/kcal) and the 
indoor air temperature +20 °C. The 
calculations can easily be corrected to 
be applicable to other outdoor tempera­
tures than -20 °C. The heat transfer at 
the inside is discussed on the basis of 
both the results of tests performed by 
other workers and readings obtained by 
the author. It is found that at the lower 
portion of the external wall and on the 
floor next to the external wall, al is 
approximately 3.5 W/m2 K (correspond­
ing to m[=0.33 m2°C h/kcal), and at 
the upper portion of the external wall 
and on the ceiling next to the external 
wall, <+=7 W/m2 K (corresponding to 
m^O.17 m2 °C h/kcal). The value of 
a, varies along the inside of the external 
wall and also along the ceiling and 
floor.
For the three alternative wall construc­
tions shown in FIGS. 1—3, different 
ways of insulating the floor slab and 
also the influence of heating cables, have 
been studied. As an example, FIGS. 
4—6 show, for the wall construction in 
FIG. 1, the surface temperature at the 
lower portion of the wall and on the 
floor for an uninsulated floor slab with­
out heating cables, the same data for a 
floor slab with heating cables rated at 
10 W/m, and also for a floor slab with 
horizontal thermal insulation on the 
floor and ceiling. The report includes 
22 diagrams similar to FIGS. 4—6 rela-
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FIG. 1. Design at external wall of load-bearing concrete. The design is defective, inter 
alia with regard to the moisture barrier.
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ting to different methods of construc­
tion.
The calculations show that structures 
using uninsulated floor slab seating and 
with heating cables have large tempera­
ture differences, while those in which 
the edges of the seating are insulated 
have very small differences. It should 
be noted that uninsulated floor slabs 
without heating cables can be used in
Zones III and IV (as in the Swedish code 
of standards, Svensk Byggnorm 1967, 
Fig. 33:12) if the relative humidity in­
doors during the coldest period does not 
exceed 40 %.
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FIG. 2. Design at external wall of sandwich type with concrete 
leaves at the inside and outside. The design is defective, inter 
alia with regard to the moisture barrier.
FIG. 3. Design at external wall in skeleton construction, with 
ventilated external facade. The design is defective, inter alia 
with regard to the moisture barrier.
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FIG. 4. Surface temperature at lower portion of external wall (at left) and on floor (at right) for an uninsulated floor slab.
C en ter o f floor slab  
F loor leve l
= 7 ,0  W /m 2 K
P lau sib le w a ll 
tem pera tu re a t floor
5 .1 0 ,2  0 ,3
H eigh t over floor Y (m ]
In sid e o f ex terna l w a ll
-crjs 7 ,0 W /m 2«
"P lau sib le floor tempera tu re
0 .3  0 ,4  0 ,5
D istan ce from  w a ll X  (m )
C oncrete  
In su la tion  +  
cross bar 100mm—  
T im ber sleep er -  
100 x so  mm
«„.16 W/m’K
- 20* C
G ypsum
p la sterboard 13rnm '
d\ l5'i =  +  20 °C  
H eating cab le 10  W /m  
(X =0 , Y = -0 ,023 )
^C oncrete i
■  . ; • ‘Û -■  ••
H ea ting cab le lOW /m  
(X=0 , Y = -0 ,157 )
T> j -  +  20°  C
FIG. 5. Surface temperature at lower portion of external wall (at left) and on floor (at right) for an uninsulated floor slab with 
heating cable rated 10 W/m.
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FIG. 6. Surface temperature at lower portion of external wall (at left) and on floor (at right) for a floor slab with insulation on 
the floor and ceiling along an edge zone.
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4C A P T IO N S
F IG . 1 D e s ig n  a t e x te rn a l w a l l o f  lo a d -b e a r in g  c o n c re te . T h e  
d e s ig n  is  d e f e c t iv e , in te r  a l ia  w ith  r e g a rd  to  th e  m o is ­
tu r e  b a r r ie r .
F IG . 2 D e s ig n  a t e x te rn a l w a l l o f s a n d w ic h  ty p e  w i th  c o n c re te  
le a v e s  a t th e  in s id e  a n d  o u ts id e . T h e  d e s ig n  is  d e f e c ­
t iv e , in te r  a l ia  w i th  r e g a rd  to  th e  m o is tu r e  b a r r ie r .
F IG . 3 D e s ig n  a t e x te rn a l w a l l in  s k e le to n  c o n s t ru c t io n , w ith  
v e n t i la te d  e x te rn a l f a c a d e . T h e  d e s ig n  is  d e fe c t iv e ,  
in te r  a l ia  w i th  r e g a rd  to  th e  m o is tu r e  b a r r ie r .
F IG . 4 C e lls  in  tem p e ra tu r e  e q u i l ib r iu m  in  c a lc u la t in g  tem p e ­
r a tu r e  d if f e r e n c e s .
F IG . 5  
F IG . 6  
F IG . 7
S i t in g  o f  m e a s u rem e n t p o in ts .
T h e  a n g le  f a c to r P a t th e  c o rn e r .
S u r f a c e  tem p e ra tu re  #  a t th e  o u ts id e  o f  th e  w a l l (z  =
h e ig h t a b o v e  c e n tr e  o f  f lo o r s la b , a = 1 6  W /m ^K  a n d
a . =  7  W /m 2K ) .
D e s ig n  a s  s h o w n  in  F IG . 1 .
a )  U n in s u la te d  f lo o r  s la b  s e a t in g  ( s e e  d r aw in g  in  D IA ­
G R A M  2 ) .
b )  H o r iz o n ta l ly  in s u la te d  f lo o r s la b  s e a t in g  ( s e e  d r aw ­
in g  in  D IA G R A M  4 ) .
c )  E d g e  -  in s u la te d  f lo o r s la b  s e a t in g  ( s e e  d raw in g  in  
D IA G R A M  7 ) .
d )  H e a t in g  c a b le s  r a te d  1 0  W /m  ( s e e  d raw in g  in  D IA ­
G R A M  8 ) .
e )  H e a t in g  c a b le s  r a te d  1 5  W /m  ( s e e  d raw in g  in  D IA ­
G R A M  9 ) .
F IG . 8 S u r f a c e  tem p e ra tu r e  û a t th e  o u ts id e  o f  th e  w a l l ( z  =  
h e ig h t a b o v e  c e n tr e  o f  f lo o r s la b , = 1 6  W /m ^K  a n d  
a = 7  W /m 2K ) .
D e s ig n  a s  s h o w n  in  F IG . 2 .
a )  U n in s u la te d  f lo o r s la b  s e a t in g  ( s e e  d raw in g  in  D IA ­
G R A M  1 1 ) .
b) Horizontally insulated floor slab seating (see draw­
ing in DIAGRAM 12).
c) Edge - insulated floor slab seating (see drawing in 
DIAGRAM 14).
d) Heating cables rated 10 W/m (see drawing in DIA­
GRAM 15).
e) Heating cables rated 15 W/m (see drawing in DIA­
GRAM 16).
FIG. 9 Surface temperature d at the outside of the wall (z = 
height above the centre of the floor slab, =16 
W/m2K, a. = 7 W/m2K).
Design as shown in FIG 3.
a) Uninsulated floor slab seating (see drawing in DIA­
GRAM 17).
b) Horizontally insulated floor slab seating (see draw­
ing in DIAGRAM 18).
c) Edge-insulated floor slab seating (see drawing in 
DIAGRAM 20).
d) Heating cables rated 10 w/m (see drawing in DIA­
GRAM 21).
e) Heating cables rated 15 W/m (see drawing in DIA­
GRAM 22).
FIG. 10 Heat consumption coefficient (°Ch). Average for
1931-60 (for Gällivare, Sweden, for 1931-56 exclusive 
of 1949 and 1950).
FIG. 11 Illustration of
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1. Heat conductivity for various materials.
2. The co-ordinates x, y and z of the measurement
points (see FTG. 5), surface temperature d ,
coefficient of radiant heat transfer a and co-
s
efficient of convective heat transfer a, .k
3. Heat loss $ per metre of facade for one storey. 
Design as shown in FIG. 1. Difference in tem­
perature between inside and outside Ad = 40°C.
<t> = $ X+ 'l* y + 4>'y ( + P)
4. Heat loss <ï> per metre of facade for one storey. 
Design as shown in FIG. 2. Difference in tem­
perature between inside and outside Ad = 40°C.
4> = 4>' + + $' + $" ( + P)
X X Y Y
5. Heat loss $ per metre of facade for one storey. 
Design as shown in FIG. 3. Difference in tem­
perature between inside and outside Ad = 40°C.
X X v Y Y
6. Highest relative humidity of room air at a tem­
perature of +20°C in order that surface conden­
sation should not occur more than five days 
annually.
7. Number of days annually with a diurnal mean 
temperature - d . Average for the years 1931-60 
(for Gällivare, Sweden, for 1931-56 exclusive of 
1949 and 1950).
TABLE 8. Summary of construction data for the cases 
shown in DIAGRAMS 1-22.
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SYMBOLS
A area
C radiation constant of a gray body
g
C radiation constant of a black body = 10 x Stefan - 
Boltzmann constant
Gr Grashof number (p. 17 )
K. cost of insulation per meter of facade wall (one storey)
costs of electrical cables per meter of facade wall (one storey) 
Kv annual heating cost per meter of facade wall (one storey) 
yearly costs per meter facade wall (one storey)
N number of days when electricl cables are on 
Nu Nusselt number (p. 17 )
P power of cables
Pr Prandtl number (p. 17 )
Q heatconsumption koefficient
T temperature
X,YjZ coordinates of length
a thermal diffusivity ( = \/ pc )
c specific heat capacity
g acceleration due to gravity
kg price of energy
kv price of heat
m. thermal resistanse from the inside of part of the structure 
to the room air
r. interest due to investment in additional heat insulation 
x
r, interest due to investment in electrical cable k
t time
$ rate of heat flow, rate of heat flow per meter of facade
wall (one storey)
rate of heat flow due to natural convection 
rate of heat flow due to radiation 
© temperature difference
a. 
i
(a iK
i>„
u
ß
V
å
d'
d.
1
d
U
( d )
' u'n
Ad
X
surface coefficient of heat transfer 
a for the inside of part of the structure 
a . for floors and ceilings 
a £ for facade walls 
a for natural convection 
a for radiation
a for the outside of part of the structure 
coefficient of thermal expansion 
view factor (angle factor) 
kinematic viscosity
temperature, surface temperature at d^= -20°C 
and .= +20 °C
surface temperature at f -20°C and d. = +20°C 
indoor air temperature 
outdoor air temperature 
du - ( du)n n days a year 
temperature differens 
heat conductivity
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. 2A area m
2 4C strålning skonstant W/m K
C strålningskonstant för svart yta "
Gr Grashofs tal ( se sidan 17)
K. isoleringskostnad per längdmeter fasad
(ett våningsplan) kr/m
K, kabelkostnad per längdmeter fasad
(ett våningsplan) "
K årlig värmekostnad (eller vinst) på längdme­
ter fasad (ett våningsplan) kr/m, år
K» årskostnad per längdmeter fasad (ett vånings-
plan)
N antal dygn med kabel i drift dygn
Nu Nusselts tal ( se sidan 17)
P kabeleffekt kW
Pr Prandtls tal ( se sidan 17)
Q värmeförbrukningskoefficient °Ch
T temperatur K
X,Y,Z längdkoordinat m
2
a värmediffusivitet ( = X / pc ) m/s
c specifikt värme j/kgK,
(Ws/kgK)
2
g jordaccelerationen m/s
kg energipris kr/kWh
k värmepris "
^ 2
m. värmemotstånd på konstruktions insida m' 'K/W
r. förräntning av tilläggsisolering
r^ förräntning av kabel
tidt h
$ värmeflöde, värmeflöde per längdmeter 
fasad ( ett våningsplan ) W el. W/
*k värmeflöde på grund av konvektion W
*s värmeflöde på grund av strålning 1!
© temperaturdifferens °C el. K
a värme över gång sförmåga W/m2 K
«i värmeövergång sförmåga vid konstruktions insida
I!
< «i>b värmeövergång sförmåga vid bjälklagsyta II
( "i>v värmeövergångsförmåga vid väggs insida II
“k värmeövergångsförmåga på grund av konvektion II
a
s
värmeövergångsförmåga på grund av strålning 11
a
u
värmeövergångsförmåga vid konstruktions utsida II
ß termi ska utvidgningstalet 1/K
V vinkelkoefficient
V kinematisk viskositet m2/s
Û temperatur, yttemperatur vid -20°C
och û.= +20°C
1 °C
û' yttemperatur vid -20°C och
d.= +20°C
i
1 t
â.
i
innetemp eratur II
û
U
utetemperatur II
( ) 
v u'n
utetemperatur som ej underskrides mer 
än n dygn per år II
Aû temperaturdifferens °C el. K
X värmeledningsförmåga W/mK
1 PROBLEMET
Anslutningen mellan bjälklag och yttervägg ger ofta upphov till 
byggnadstekniska problem. Av olika skäl önskar man ofta föra 
ett betongbjälklag ända ut i fasaden. Sålunda kan bjälklaget va­
ra upplagt på en yttre bärande betongvägg som FIG. 1 visar, el­
ler på en bärande sandwichvägg med utvändig och invändig betong 
enligt FIG. 2, eller också kan ytterväggen vara av utfack- 
ningstyp och uppburen av bjälklaget som FIG. 3 visar. Vid dessa 
och liknande konstruktionsalternativ är man tvungen att vidtaga 
speciella åtgärder för att inte ytterväggens insida och bjälklagets 
yta skall få för låg yttemperatur under vintern. Låga yttempera­
turer kan nämligen resultera i ytkondens och fuktskador. Det är 
därvid att observera att under en byggnads livslängd kan förhål­
landena inomhus ändras. Även om vi idag under vintern ofta inte 
har högre relativa fuktigheter än 20-30% inomhus, så kan man 
tänka sig att man i framtiden av någon anledning befuktar luften 
upp till säg 50% relativ fuktighet. Det är anledning att tro att 
kontor i vissa lokaler kan komma att kräva 50% relativ fuktig­
het, medan behovet av befuktning i bostäder är mera avlägset i 
tiden. Vid en relativ fuktighet av 50% och rumstemperaturen 
+20°C sker ytkondensation redan vid +9°C dvs. om en yta i 
rummet har temperaturen +9°C.
Även om ytkondens ej skulle inträffa kan låga yttemperaturer ge 
upphov till nedsmutsning. Vid en bjälklagsgenomföring ut i fasad 
kan en sådan nedsmutsning bli högst påtaglig och resultera i hö­
ga underhållskostnader.
Av hygieniska skäl är det även motiverat att undvika låga yttem­
peraturer. Detta gäller framför allt golv, som är den enda ytan 
i ett rum med vilken kroppen är i kontakt under lång tid.
I föreliggande undersökning skall de tre konstruktionsalternativen 
i FIG.l, 2 och 3 studeras och olika möjligheter att undvika låga 
yttemperaturer närmare belysas. Man kan naturligtvis finna 
många andra konstruktionsalternativ utöver de här studerade och 
många andra konstruktionsförslag än de här visade.
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Betong 150 mm
Isolering + 
reglar 100 mm
Träsyll 100x50
Ev. isolering
Gipsplatta 13 mm
-rr^Ur
Ev. värmekabel
Ev. isolering
• ‘ A/ .y
'■  Betong '. <J ^ o
-7^-
.V
■ r~
FIG. 1 Konstruktionsalternativ vid yttervägg med bärande 
betong. Konstruktionen ofullständig bl. a. med avse. 
ende på fukt skydd.
Betong 80 mm- 
Isolering 80 mm 
Betong 60 mm-
Ev. värmekabel
Ev. isolering
Ev. isolering Betong
Konstruktionsalternativ vid yttervägg av sandwichtyp
med ut- och invändig betong. Konstruktionen ofullstän­
dig bl. a. med avseende på fuktskydd.
Ventilerad
luftspalt
Ev. värmekabel
Vindskydd 4 mm Ev. isolering
Betong 4Ev. isolering
Träsyll 100x50
Isolering + 
reglar 100 mm
Gipsplatta 13 mm
FIG.3. Konstruktionsalternativ vid yttervägg med regelstomme 
och luftat yttre fasadmaterial. Konstruktionen ofullstän­
dig bl. a. med avseende på fuktskydd.
Meningen har ej varit att täcka alla alternativ utan endast att 
ge synpunkter och kanske idéer i det dagliga konstruktionsar­
betet.
2 BERÄKNINGSMETODIK
Om man bortser från temperaturens tidsvariation, så är be­
räkningen av temperaturen i en godtycklig punkt inom konstruk 
tionen ett tvådimensionellt stationärt värmeströmning sproblem. 
Sådana problem kan endast i undantagsfall lösas analytiskt.
Man är oftast hänvisad till differensräkningsförfaranden där 
konstruktionen delas in i rutnät med varje ruta representeran­
de en cell med temperaturen i mitten. Cellen är i tempe­
raturjämvikt med de fyra omgivande cellerna enligt FIG.4.
Man erhåller således för varje cell ett jämviktsvillkor.
Ay
(d2-d0)+ Ay (d4-d0) +
Xx
Ax
(d,-d0) + Xx
Ax
(d3-d0) = 0 (1)
• 1*2
•1*1 •*o •Ä
•*4
>N
<
7^
<
7
Ax 7^ Ax
FIG.4. Celler i temperatur jämvikt vid differ ens räkning.
Det finns flera datorprogram för lösning av sådana problem.
I denna undersökning har utnyttjats ett program utarbetat av 
Brodén (1969). Detta medger uppdelning med olika rutstorlek 
i x- och y-led och med ca 3600 celler totalt. Beräkning stiden 
på CD 3600 är i detta fall ca 3 minuter per beräkningsfall. 
Materialdata framgår av TAB. 1 och av diagrammen i kapitel 
8.
TAB.l. Värmeledningsförmåga för olika material.
Material A
W/mK kcal/h*m*°C
Betong 1, 745 1, 50
Trä 0, 140 0, 12
Kork, cellplast, mineralull 0, 0407 0, 035
Polyuretan 0, 0290 0, 025
Isolering + reglar 0, 0476 0, 041
Träulls skiva 0,0814 0, 07
Vindskydd 0, 186 0, 16
Gipsplatta 0, 216 0, 186
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3 V A L  A V a -V Ä R D E N  V ID  B E R Ä K N IN G  A V  Y T T EM P E R A ­
T U R E R  I E T T  R U M
3 . 1 V ä rm eö v e r fö r in g  ti l l e n  y ta
V ä rm eö v e rg å n g e n  ti l l e n  y ta  i e tt rum  b e sk r iv e s o f ta  g e n om  d e n  
in re  v ä rm eö v e rg å n g s fö rm åg a n  cq  e lle r  in re  v ä rm eö v e r  g å n g sm o t ­
s tå n d e t m . så  a tt v ä rm e f lö d e t b lir
i
$ =  a . A  ( d - d ) 
i  r y
e lle r
A  ( d r - d y )
<t>= ---------------------
m i
d ä r  d ^ = rum s lu f te n s  tem p e ra tu r (K  e lle r °C )
d = y ta n s tem p e ra tu r ( K  e lle r °C )
A = y ta n s s to r le k  (m 2  *)
V id  b e rä k n in g  a v  v ä rm eg e n om g ån g e n  g e n om  k o n s tru k tio n e r  
(d e s s k -v ä rd e ) sä tte s o f ta  rm  = 0 , 1  5 °C *m 2 h /k c a l d v s .  
m . = 0 ,1 3  m 2K /W  e lle r a . = 7 ,7  W /m 2K .
N ä r d e t g ä lle r a tt s tu d e ra  y ttem p e ra tu re r i e tt rum  m å s te  
m an  em e lle r t id  g ö ra e n  n o g g ra n n a re a n a ly s av  v ä rm eö v e r ­
g å n g e n  ti l l y ta n  A . V ä rm e f lö d e t b e s tå r a v  e n  s trå ln in g sd e l
a och  en  k o n v e k tiv  d e l a, - v i b o r ts e r f rå n  k o n d e n sa tio n  
s  k
o c h  a v d u n s tn in g . S trå ln in g sd e le n  k a n  sk r iv a s
$
s
A
n
c  c
o n
C L
' n
y [ (
n 100
)4 - ( — 
1 0 0
)4 ] (2 )
d ä r
2
A = d e n  m o tta g a n d e y ta n s s to r le k  (m  )
Cq = y ta n  A :s s trå ln in g  s k o n s ta n t (W /m 2K ^ )
C g = e n sv a rt y ta s s trå ln in g sk o n s ta n t  
( =  5 , 6 8  W /m 2K 4 )
C  = d e n  n :te  a v g iv a n d e y ta n s s trå ln in g sk o n s ta n t
'f - " "  "  " v in k e lk o e f f ic ie n t
n
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Tn = den n:te avgivande ytans temperatur (K)
Tq  = den mottagande ytans temperatur (K)
När de omgivande ytorna tillsammans bildar ett halvrum sett 
från ytan A blir
I litteraturen finns diagram för beräkning av vinkelkoefficien ­
ten 'P - se t. ex. Gebhart (1961) och VVS-handboken (1963).
För att exemplifiera ovanstående kan man i ett rum anta att 
samtliga ytor utom ytan A har rumstemperatur och strål- 
ningstalet C. Då blir
C°C , Tr v4 ,
$s = C A t ( ioo) " ( inn) 1
T
_c
100 ; (3)
? 4 T + T
Med Cq  = C = 5,3 W /m K och ■ ■ ■ ■  ? ^ = 293 K ( = 20°C )
blir då
4> = 5 ( Û - Û ) ‘ A 
s r o
där d är temperaturen i Celsiusgrader.
Den konvektiva delen av värmeflödet kan skrivas
\ = «k( *r - \) * A (4)
Den konvektiva genomsnittliga värmeövergångsförmågan 
har studerats för bl. a. vertikala uppvärmda skivor. Man kan då 
representera för söks värdena genom dimensionslö  sa storheter och 
skriva sambandet
Nu = K * (Gr Pr)n
«k • ^
där Nu = Nusselts tal =
Gr = Grashofs tal =
X
g Q L3
v 2
v /aPr = Prandtls tal =
m ed
L = sk ivans längd
X = lu ftens (e lle r annat m ed ium s) värm eledn ingsfö rm åga  
(W /mK )
g = jo rdacce lera tionen  (= 9» 8 m /s ) 
ß = te rm iska u tv idgn ingsta le t (l/K )
ö = tem pera tu rsk illnad  m ellan sk iva och lu ft v id  x =0  
v = lu ftens k inem atiska v iskosite t (m  /s) 
a = lu ftens värm ed iffuå ivå te t (m  /s)
Fö r lu ft m ed tem pera tu ren  +20°C  kan  m an sk riva  
G r P r = 1 ,05 * lO 8-0 - L 3
En lig t G ebhart (1961 ) gä lle r fö r 10^<G r P r<  10  8 , då lu ftström ­
n ingen  ä r huvudsak ligen  lam inär
N u = 0 ,59*(G r P r)
.8
1 /4
(5 )
och fö r G r P r>10 , då lu ftström n ingen  huvudsak ligen är tu rbu len t
N u = 0 , 13 -(G r P r) 1 /3 (6 )
För y tterväggar i rum  kan m an sä tta 0 « 3°C . D å b lir lu ftström ­
n ingen  lam inär fö r
= 0 ,68  m
D å b lir m ed = 0 ,0258  W /mK
För 0 = 3°C  och L  = 0 ,1 m  (räknat från  tak ) b lir a^. = 3 ,6 W /m 2K . 
Fö r L  = 0 ,4  m  b lir = 2 ,5 och fö r L  = 0 ,68  m  b lir = 2 ,3  
W /m 2K .
Inom  det tu rbu len ta om rådet b lir
<*k  = X * 0 , 13 • 102 • V 1 ,05 * V® = 1 ,58 * V eT (7 )
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vilket för © = 3°C ger a ^ « 2,3W/m K.
I de ovan angivna genomsnittliga cé^-värdena avser 0 skill­
naden mellan lufttemperaturen vid skivans kant och skivans yt­
temperatur (eller tvärtom).
För rum utan ventilation har Min m. fl. (1956) funnit att vid 
tak- eller golvvärme blir det genomsnittliga ö^-värdet för 
väggar
“k = 1,78 • ©°’32 (8)
För 0 = 3°C blir då \ = 2,5 W/m2K.
Man kan således förvänta sig ett konvektivt a-värde som på
2
ytterväggens halva höjd är 2-2,5 W/m K och som ökar uppåt
2
mot taket där man kan vänta sig ca 3,5 W/m K.
Dessa värden gäller oventilerade rum med samma lufttempe­
ratur i rummets höjdled. Detta är under praktiska förhållan­
den en omöjlig förutsättning. Ofta är under sådana förhållan­
den temperaturskillnaden 2 à 3 grader mellan luft i tak- och 
golvnivå. Om man definierar ur sambandet
där û är lufttemperaturen mitt i rummet så kommer ce, - 
r 2 K
värdet vid tak att vara ca 3,5 W/m K medan det vid golv kom-
2
mer att vara ca 2,3 W/m K.
För golv och tak anger Min m. fl. (1956) att vid värmeavgiv­
ning från varmt golv blir
ak = 2 ’ 4 0
0,31 D -0,08 (9)
där D = 4 A/O med A = ytans area och O = dess omkrets. För 
en kvadratisk yta med sidan a blir då D = a.
Vid värmeavgivning från varmt tak blir
(10)
För en kall golvyta 3x3 m2 med © = 3°C gäller ekv. (10)
a = 0, 2* —---------  =0,2 W/m2K
3°’24
2 o
och för en kall takyta 3 x 3 m med © = 3 C gäller ekv. (9)
“k = 2’4 --------------
30, 08
= 3,2 W/m2K
Om ett rum har stora luftrörelser på grund av stor ventila­
tion kommer temperaturskillnaderna hos rumsluften att vara 
små. Konvektionen blir då delvis påtvingad och lufthastighe- 
terna längs tak, väggar och golv blir då större än vid ren 
egenkonvektion. Som följd härav blir också värmeöverföringen 
mellan luft och yta bättre och således a^-värdena större än 
som ovan angivits.
3.2 Mätning av a -värden
I en villa, vars golvbjälklag på sin undersida och takbjälklag 
på sin översida har uteluftens temperatur, har i ett hörnrum 
registrerats värmeflöden och temperaturer. Mätningar har 
skett varje timme under en mätperiod av 60 timmar i slutet 
av januari månad, då sol- och himmelsstrålningen är obetyd­
lig. Vid varje tidpunkt har för varje mätpunkt registrerats 
yttemperaturer på konstruktionens in- och utsida, lufttempe­
ratur 5 cm från konstruktionens insida samt värmeflödet.
Vidare har utetemperaturen samt rumsluftens temperaturva­
riation i rummets mitt registrerats vid varje tidpunkt. Mät­
ningarnas huvudsyfte var att bestämma konstruktionsdelarnas 
k-värde men mätningarna kan även utnyttjas för uppskattning 
av a -värden.
I FIG. 5 visas en del av mätpunkternas placering och i TAB. 2
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ges deras koordinater. För golvet har en del mätpunkter ej 
medtagits eftersom de påverkades av radiatorn, vars påkopp- 
ling var termostatstyrd. Rumsluften temperaturvarierade i 
höjdled i rummets mitt och var 5 cm under tak = +20, 2°C,
5 cm ovan golv = + 17,4°C och genomsnittligen över hela 
höjden =+19, 5°C. Uteluftens temperatur var under mätperio­
den -2°C. I TAB. 2 visas också yttemperaturerna på konst­
ruktionens insida - även dessa som medelvärden under mät­
perioden.
Ur uppmätta värmeflöden har den sammanlagda värmeöverfö­
ringen genom strålning och konvektion be stämts så att
0= A ( â - Û ) 
r y
där # = 19, 5°C. Med uppgifter om yttemperaturerna i rum­
met har för varje mätpunkt beräknats det från omgivningen in­
strålade värmeflödet © /A, varur a bestämts
s' s
<t>s
“s A ( är - åy)
FIG. 5 Mätpunkternas placering.
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TAB . 2 M ätpunkternas koordinater x, y och z (se FIG . 5), yt­
tem peratur & , stråln ingsvärm eöverföringsförm åga ag 
och konvektiv värm eöverföringsförm åga a^.-
M ät­
punkt
X
(m )
y
(m )
z
( rn)
â
y
(°c)
as
(W /m 2K)
“k
(W /m 2 K )
E 0 0, 20 2, 25 18, 1 1 ,0 3 ,4
F 0 0, 20 1 , 20 17, 9 0 , 9 2 , 6
G 0 0, 20 0, 15 17, 1 1 ,7 1, 2
I 0 0 , 95 1 , 20 18, 1 1 ,2 2 ,4
K 0 2, 00 2, 25 18, 5 0 ,7 4 ,8
L 0 2, 00 1 , 20 18, 1 1 , 5 2 ,5
M 0 2, 00 0, 15 17, 3 2 , 1 1 ,6
N 0, 20 0, 20 0 16 , 9 2, 0 0 , 5
Q 0, 20 2, 00 0 17, 0 2 , 8
-0 ,9
R 2, 00 2, 00 0 17,4 3 ,7 -2 , 2
D ärvid har fönster och radiator betraktats som yttervägg, dvs.
den extra köldstråln ingen från fönstret antas kompenserad av  
rad iatorn . Den konvektiva värm eövergångsförm ågan blir då
a, = a - a 
k  s
I TAB . 2 visas a och a för de olika m ätpunkterna. M an ser
S iC
att för m ätpunkterna E och K på ytterväggens övre del blir a
o k
= 3,4 resp . 4,8 W /rmK , vilket väl överensstämmer med reso ­
nem anget i förra avsnittet. På ytterväggens halva höjd ger m ät-
2
punkterna F , I och L a, 2, 5 W /m K och vid golvnivå erhål-
2
les vid mätpunkterna G och M  1 ,4 W /m K , allt i god
överensstämmelse m ed resonem anget i föregående avsnitt.
V id golvets m ätpunkter N , Q och R erhölls a, -värden som är 
kring eller lägre än 0. Eftersom i inget fall golvtemperaturen
varit högre än lufttem peraturen , så skulle m an ej få a m indre
.K .
än 0. Det är em ellertid tro lig t att luftströmmen längs ytterväg-
gen kan värmas upp av golvytan och således den konvektiva vär­
meövergången vara negativ intill ytan. Det är också möjligt att 
a stämts för högt. Det verkar rimligt att anta att vari-
erar från ca = 1 vid väggen till = - 1 mitt pa golvet.
Vid taket är på analogt sätt ak = 4 W/m2K och ungefär sam­
ma längre in i rummet. Det skall ännu en gång påpekas att 
rummet hade mycket liten ventilation.
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4 S T U D IU M  A V  K O N S T R U K T IO N  E N L IG T  F IG . 1
4 . 1 O is o le ra d  k o n s tru k t io n
F ö r k o n s tru k tio n en  e n lig t F IG . 1 u ta n  e x tra  v ä rm e is o le r in g  e l le r  
v ä rm e k a b la r h a r tem p e ra tu r fä l te t d a to rb e rä k n a ts . D ä rv id  h a r fö ­
ru ts a t ts  m a te r ia ld a ta  e n lig t T A B . 2 , u te tem p e ra tu re n § = -  2 0 °C
o  u
o c h  rum s tem p e ra tu re n A  = 4 -2 0 C . P å v ä g g e n s u ts id a  h a r s a tts  
a u  =  1 6  W /m 2K  m o tsv a ra n d e  m ^  = 0 , 0 6 3  m 2K /W  ( =  0 , 0 7 3 °C , m 2 , 
h /k c a l) .
B e rä k n in g a rn a  h a r u tfö r ts m ed  tv å  o lik a a -v ä rd e n  p å  k o n s tru k -  
t io n e n s in s id a , n äm lig e n = 3 , 5 o c h = 7 , 0  W /m  K  sam t fö r  
e t t fa l l m ed a . =  7 , 0 fö r v ä g g e n s in s id a  o c h a = 3 , 5  W /m 2 K  
fö r b jä lk la g e t .
M a n  s e r a v  D IA G R A M  1 (d ia g ram m en  ä r sam la d e i k a p ite l 8 )
a t t m an  h a r e n  k ra f t ig  y ttem p e ra tu r  s ä n k n in g  i h ö rn e t m e lla n
g o lv  o c h  v ä g g . T em p e ra tu re n  d ä r b lir fö r ( a.) = ( a .) , = 3 ,5
/2 00  o  i  v  i b
W /m  K  så  lå g  som  4  =  +  3 , 3 C . O m  v ä g g e n s o c h  b jä lk la g e ts
v ä rm e ö v e r fö r in g  sä t te s  ti l l ( a .)v  =  ( c r) = 7 ,0  W /m 2 K  b lir y t ­
tem p e ra tu re n  in n e i h ö rn e t £ =  + 6 , 7 °C . O m  v ä g g e n  h a r (a.) =
2  i v
7 , 0 o c h  b jä lk la g e t ( 0 :^ ) -^  = 3 , 5  W /m  K , så  g ä lle r fö r g o lv e t u n g e ­
f ä r s am m a tem p e ra tu rk u rv a  som  n ä r ( .a ^ )  =  3 , 5 . H ö rn tem p e ra ­
tu re n  d b lir + 4 ,0  C . F ö r v ä g g e n  g ä lle r tem p  e ra tu r  k u r  v a n  fö r  
( a j^ v  =  ( a i ^ ]3 =  0 ä n d a  n e d  ti l l Y  = 0 , 0 5 , d å d e n  g å r ö v e r ti l l
a t t n ä ra  a n s lu ta s ig  t i l l ( a .) = ( aA  = 3 ,5 .
lv  i b
M an  se r v id a re  a v  D IA G R A M  1 a tt m an  m å s te  a v lä g sn a s ig  0 , 2 5  
- 0 , 3  5 m  f rå n  y tte rv ä g g  in n a n  y ttem p e ra tu re n  k om m e r u p p  t i l l  
+  1 7 C . F ö r v ä g g e n  b lir in v e rk a n  a v  b jä lk la g sg e n om fö r in g e n  b e ­
g rä n s a d  t i l l d e n e d e rs ta  0 , 1 m  a v  v ä g g e n .
O m  m an  ö n sk a r v e ta  y ttem p e ra tu re n  v id  e n  a n n a n  u te tem p e ra tu r  
ä n  - 2 0 C  k a n  d e tta  m ed  g o d  a p p ro x im a tio n  - om  û < 0 ° o c h  
=  2 0 °C -e rh å lla s  u r
i
é = -Ô _ —1____
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dä r # = y ttem pe ra tu ren v id u te tem pe ra tu ren , d = y ttem pe ra ­
tu ren  v id #  = -20 °C  och i!k = rum stem pera tu ren .
A k tu e lla a -v ä rd en fö r v ägga r och tak kan b e räkn as m ed u tg ång s ­
p unk t från  y ttem pera tu re rn a i D IA G RAM  1 . D et an ta s a tt rum ­
m e t h ar god v en tila tio n och så led es hög re a, -v ä rd en  än v id
^ 2
oven tile ra t rum . S åled es sä tte s  fö r go lv till 1 -1 ,5  W /m  K .
F ö r hö rn e t m e llan go lv och v ägg ( X  = 0 och Y = 0 ) upp fa tta r  
d en m o ttag and e y tan på go lv e t e lle r väggen end ast h a lv a h a lv ­
rum m et om fa ttand e y to r m ed ungefä r rum stem pera tu r m edan  
n ed e rs ta de len  av v ägg en h a r tem pera tu ren  il dv s . sam m a som  
d en m o ttag and e y tan - se F IG . 6 . D å b lir  = 4 , 9 /2  = 2 , 5
W /m 2K .
K onvek tio n en inn e i hö rn e t ä r gan sk a liten  och h ar sa tts till  
a = 1 , 0 W /m 2K . D å b lir a = a + a = 3 , 5 W /m 2K . Fö r
K . S  K
hö rn e t m e llan y tterv ägg och go lv sku lle så led es y ttem pe ra tu ren
en lig t D IA G RAM  1 b li û = +  3 , 3 °C , v ilk e t g e r y tkonden s fö r  
rum slu ft m ed tem pera tu ren  +20 °C  och re la tiv a fuk tig h e ten stö r ­
re än ca 3  5% . M an få r så led es under no rm ala in om hu sk lim a- 
tisk a fö rh å lland en  y tkond en s i hö rn e t v id  u te tem pera tu ren « -20 °C .
F IG . 6 V inke lko e ffic ien t <p inv id hö rn .
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Om man betraktar en punkt 5 cm in på golvet (X= 0, 05) så blir
a : ca 3,7 W/rn^K, vilket ger a = 3, 7 + 1, 0 = 4, 7 W/m^K och 
s ^
yttemperaturen ca +8,5 C. Ytkondensationen inträffar då för 20- 
gradig luft med relativa fuktigheten ca 45%. Så hög rumsfuktig- 
het uppnås normalt ej utan befuktning. Ytkondensen vid hörnet 
vägg-golv är således lokalt begränsad. För X = 0, 40 m är golv­
temperaturen 17-18°C och instrålningen från ytterväggen försum-
2
bar. Då blir a = ca 2, 8 W/m K, vilket tillsammans med a, = 
s 2
1, 5 ger a = 4, 3 W/m K. En zon på ca 0, 3 m från väggen får 
alltså yttemperatur som är lägre än 17°C och således mindre 
lämplig som vistelsezon. För Y < 0 (se DIAGRAM 1) sjunker
först på grund av det kalla golvet och = 2 vid Y =
0, 05 m. Med a, =1,2 blir då a = 3, 2 W/m^K. För Y = 0, 10 m 
k  -
blir =3 + 1, 5 = 4, 5 W/m K och för Y = 0, 40 m blir =3,2 +
2, 3 = 5, 5 W/m2K.
Vid hörn vägg-tak kan man räkna med samma a -värden som
2 ®
vid vägg-golv. Emellertid blir = 4 W/m K både för väggens
överdel och taket. Man kan då för både väggens överdel och ta-
2 2 ket sätta a = 7 W/m K. Kurvorna för (a.) = ( a ■  ), =7 W/m K
' -------------------------- 1— lv —s— i b ---------- ‘---------
kan därför användas för vägg-tak i samtliga diagram.
Om man har olika a.-värden för bjälklagets över- och under­
sida så blir temperaturkurvorna ej symmetriska kring bjälkla­
gets mitt. Konsekvensen härav framgår av DIAGRAM 2, där yt­
temperaturen på ytterväggs insida, golv och tak visas för det
2
fallet att ( a.) = ( a.), =3,5 W/m K på ovansidan och ( a. ) =
i v P i b lv
( )^ = 1,0 W/m K på undersidan av bjälklaget och tillhörande
vägg. Om dessa yttemperaturkurvor jämföres med kurvorna i
DIAGRAM 1, så finner man att temperaturen i hörnet golv-vägg
blir ô = +4, 5°C i DIAGRAM 2 mot Û = +3, 3°C för a = 3, 5 W/m2
K på vägg, golv och tak i DIAGRAM 1. Temperaturen i hörnet
tak-vägg blir å = + 6, 0°C mot å =6, 6°C för = 7, 0 W/m2K på
vägg, golv och tak i DIAGRAM 1. Kurvorna för yttemperaturen
på golv och tak i DIAGRAM 2 ligger mellan kurvorna i DIAGRAM
2
1 för = 3, 5 resp. a. ^ = 7 W/m K för vägg, golv och tak.
För att inte förutsäga för höga yttemperaturer kan man för 
några värden på X (vid golv) räkna ut tillhörande a ^-värden och
m ärka u t sanno lik a y ttem pera tu re r m ed u tg ång spunk t från a. =
2 1
3 , 5 re sp . = 7 W /m  K . S å led es h a r i D IA G RAM  3 :s hög ra
d e l u trita ts hu r go lv tem pe ra tu ren  tro lig en  v a rie ra r. I d iag ram ­
m e ts v än stra d e l v isa s tro lig a y ttem pe ra tu re r fö r y tte rv äg g en  
v id go lv , b es täm da u r b e räk n ad e a^ -v ä rd en fö r o lik a v ä rd en  p å  
Y .
4 . 2 H o riso n te llt iso le ra t b jä lk lag
E n v an lig  å tg ä rd  fö r a tt undv ik a låg a y ttem pe ra tu re r i hö rn e t  
m e llan  y tte rv ägg och go lv re sp . tak ä r a tt b jä lk lag e ts ov an s id a  
o ch und e rs id a fö rse s m ed en tu nn v ä rm e iso le rin g . D enn a bö r d å  
d rag a s in  i v ägg en som  v isa s av ritn in g en  p å D IA G RAM  4 . Om  
v ä rm e iso le rin g en gö re s av t. ex . ko rk  e lle r en stab il p o ly s ty ren -  
p la s t m ed  X = 0 , 0 4 06 W /m • K  ( = 0 , 0 35 k ca l/h *m *°C ) och m ed  
tjo ck lek en 20 m m  sam t b redd en  413 m m , va rav 113 m m  in  und e r 
v äg g , så få r m an som  D IA G RAM  4 v isa r en tem pe ra tu r i hö rn e t 
v äg g -g o lv som  ä r #  = + 9 ,0 °C . P å go lv e t k om m er y ttem pe ra tu ren  
a tt sän k a s 3 °C  d ä r v ä rm e iso le rin g en  s lu ta r ( X  = 0 , 3 m ).
O m  m an ön sk a r y tte rlig a re hö ja y ttem pe ra tu ren i hö rn e t v ägg - 
g o lv k an m an tän k a sig anv änd a po ly u re tan p la s t m edA = 0 ,0 29  
W /m  K ( = 0 , 0 2 5  k ca l/h -m * °C ) . D å b lir em e lle rtid  som  D IA G RAM
5 v isa r hö rn tem pe ra tu ren in te hög re än  û =49 , 5 °C . F ö rb ä ttrin g en  
b lir så led e s ob e ty d lig i fö rh å llan d e till fö rra fa lle t.
D e t k an e rb ju d a p roduk ttek n isk a p ro b lem  a tt fö ra in  v ä rm e iso le ­
r in g en  und e r reg e lv ägg en . D ärfö r ä r m an fre s tad a tt bö rja  v ä r ­
m e iso le rin g en d ä r y tte rv ägg en slu ta r så som  ritn in g en  i D IA G RAM
6 v isa r. D å kom m er em e lle rtid  y ttem pe ra tu ren i hö rn e t v ägg ­
g o lv a tt sänk as i fö rh å llan d e till fa lle t u tan  v ä rm e iso le rin g . M an  
få r till o ch m ed m inu sg rad e r i s jä lv a hö rn e t. T em pe ra tu ren  p å  
s jä lv a v ägg en o ch fram fö r a llt go lv e t s tig e r sn abb t, m en de n e ­
d e rs ta 10 m m  av y tte rv äg g en få r y ttem pe ra tu re r som  ä r läg re  
än  4 °C .
O m  m an sk a ll undv ik a låg a y ttem pe ra tu re r i hö rn e t v ägg -g o lv  
o ch låg a y ttem pe ra tu re r p å v ägg en s n ed re d e l m åste så led e s  
d en ho riso n te lla v ä rm e iso le rin g en fö ra s in i v ägg en så som  rit-
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ningen i DIAGRAM 4 visar.
4. 3 Isolerad bjälklag skant
En vanlig metod att höja yttemperaturerna vid bjälklaget är att 
värmeisolera bjälklag skanten på sätt som ritningen i DIAGRAM 7 
visar. Värmeisoleringen utgöres ofta av en träullsplatta, som 
putsas utvändigt. Den maximala tjocklek som isoleringen kan ges 
är 50 mm eftersom betongväggen är bärande. Värmeledningsför­
mågan har satts till X = 0, 081 W/m»K ( = 0, 070 kcal/h»m-°C).
Av DIAGRAM 7 framgår att yttemperaturen i hörnet vägg-golv 
blir ca +5°C, Golvet får en yttemperatur lägre än + 17°C inom 
en zon på 0, 3 m från ytterväggen.
Isoleringen av bjälklag skanten har således givit oväsentliga för­
bättringar i jämförelse med oisolerad konstruktion (DIAGRAM 3). 
Anledningen framgår klart av ritningen i DIAGRAM 7. Värme­
flödet leds nämligen ut genom kontaktytan mellan betongbjälkla­
get och betongfasaden.
4.4 Värmekablar
En metod att höja yttemperaturerna vid en betongbjälklagsgenom- 
föring är att tillföra värme med en elektrisk värmekabel. Som 
visas av ritningen i DIAGRAM 8 kan denna gjutas in i betong­
bjälklaget. Man kan spekulera över värmekabelns eller värme­
kablarnas placering. För att värmeavledningen till bjälklaget 
skall bli god måste kabeln vara kringgjuten med betong. Av 
praktiska skäl bör täckskiktet vara ca 20 mm och kablarnas 
centrum har därför placerats 23 mm från bjälklagsytan. Olika 
lägen i X-led har studerats och det har visat sig att en place­
ring rakt under ytterväggens insida ger god temperaturfördelning 
på vägg och golv.
I DIAGRAM 8 visas ett fall med två värmekablar med vardera 
10 W/m placerade i X= 0 och Y = -0, 023 m resp. Y = -0, 157 m.
2
I hörnet vägg-golv är liksom tidigare a = 3, 5 W/m K, vilket ger 
en yttemperatur i hörnet 4 = ca + 10°C.
Det är intressant att notera att för X = 0, 50 m blir golvet så
varmt som 18,5°C, vilket ger a = ca 1 W/m K och således
2 s
a =1 + 1, 5 = 2, 5 W/m K. Längre in på golvet blir a ännu lägre
Yttemperaturen på golvet blir lägre än 17 C inom en zon om­
fattande 0, 25 m från vägg dvs. inom nästan lika stor zon som 
vid DIAGRAM 3.
Om man lägger in två värmekablar med vardera 15 W/m så 
blir yttemperaturerna, som DIAGRAM 9 visar betydligt högre.
I hörnet vägg-golv erhålles ca +13°C. Zonen med golvtempera­
tur lägre än 17°C är begränsad till ca 0, 15-0, 20 m från väg­
gens insida.
Man kan också tänka sig en kombination av värmeisolering av 
bjälklagskanten samt värmekabel. I DIAGRAM 10 visas fallet 
med en kantisolering av 5 cm träullsplatta samt två värmekab­
lar med vardera 10 W/m. Yttemperaturen i hörnet vägg-golv 
blir då ca +11, 5°C. Ytkondensation inträffar då vid 20-gradig 
rumsluft med relativ fuktighet större än ca 55% om utetempe­
raturen är - 20°C. Den zon, inom vilken golvtemperaturen är 
lägre än 17°C är ca 0, 2 m bred, räknad från väggens insida.
Man kan konstatera att värmekablar ger goda möjligheter att 
styra yttemperaturen i ett rum.
4. 5 Yttemperaturer på fasadytan
Under vintern inträffar det att rimfrost uppträder på fasader. 
Orsaken härtill kan vara att man har en så kraftig utstrålning 
på natten mot rymden att fasadytan får lägre temperatur än ute 
luften. Denna kan då kondensera på ytan och bilda rimfrost - 
jämför isbarksbildning på parkerade bilar under klara vinter­
nätter. Om någon del av fasaden har mindre värmeisolering än 
övriga delar blir yttemperaturen på fasadytan högre och konden 
sation inträffar eventuellt ej på denna del av fasaden. Man får 
en mönsterbildning av rimfrost på fasaden. Graden och fre­
kvensen av mönsterbildningen är naturligtvis beroende av "vär­
meläckans" storlek. Att helt undvika den torde vara svårt vid
normal byggnadsteknik.
I FIG. 7 visas fasadtemperaturen för några av de studerade fal­
len. Man ser att kurvformen är lika för samtliga fall med un­
dantag av den kantisolerade bjälklagsgenomföringen. Tempera­
turhöjningen för den horisontellt isolerade bjälklagsgenomföring­
en ca 3°C, för den oisolerade bjälklagsgenomföringen ca 4°C och 
för bjälklagsgenomföringen med värmekabel 10 W/m ca 5°C. Den 
kantisolerade bjälklagsgenomföringen har stora yttemperatur skill­
nader, vilket förmodligen ger en mönsterbildning vid rimfrost 
på fasaden.
4.6 Värmeförluster
Värmeflödet genom golv och tak samt ytterväggs insida har även­
ledes uträknats i samband med datorberäkningen. Därvid har 
förutsatts att byggnaden är ca 10 m bred. Värmeförlusterna för 
bjälklaget är därvid koncentrerade till en zon med en meters 
bredd från ytterväggens insida. På ett avstånd av 2 à 3 m från 
ytterväggen är värmeflödena genom golv och tak helt försum­
bara. De beräknade värmeflödena är därför representativa för 
byggnader som är mer än 4 à 5 m breda. Rumshöjden är 2,5 m.
Ett problem vid fastställandet av verkliga värmeförluster utgör 
“.-värdena, som varierar längs innerytorna. Som tidigare vi­
sats i diagrammen, så har man vid väggarnas nedre del och 
vid golv ett väsentligt lägre a^-värde än vid tak. Man kan 
därför våga antagandet att värmeförlusten för ett våningsplan
kan beräknas med a. = 3, 5 W/m K för golv och ytterväggens
1 2
nedre del samt = 7, 0 W/m K för tak och ytterväggens övre 
del.
Datorberäkningarna är i regel utförda med antingen a. =3,5
2 1 
eller 7, 0 W/m K, som då gäller för bjälklag och ytterväggs in­
sida. Man frågar sig då om man ur den förra beräkningen 
( = 3, 5) kan erhålla flödena för golv och väggens nedre del,
medan den senare ger flödena för tak och väggens övre del. En 
av beräkningarna (se DIAGRAM 2) har emellertid som tidigare 
nämnts utförts med a. = 3, 5 W/m K vid golv och väggens nedre
FIG. 7 Yttemperatur # på väggens yttersida (z = höjd över
z zbjälklagsmitt, =16 W/m K och a.. = 7 W/m K). 
Konstruktion enligt FIG. 1
a) Oisolerad bjälklagsgenomföring (se ritning i DIA­
GRAM 2).
b) Horisontellt isolerad bjälklagsgenomföring (se rit­
ning i DIAGRAM 4).
c) Kantisolerad bjälklagsgenomföring (se ritning i 
DIAGRAM 7).
d) Värmekablar 10 W/m (se ritning i DIAGRAM 8).
e) Värmekablar 15 W/m (se ritning i DIAGRAM 9).
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d e l o c h  m e d = 7 , 0  W /m  K  v id  ta k  o c h  v ä g g e n s ö v re d e l . V ä r ­
m e fö r lu s te rn a  v is a s  i T A B . 3 .
T A B . 3 . V ä rm e fö r lu s ts p e r lä n g dm e te r fa s a d  fö r e tt v å n in g sp la n .
K o n s tru k t io n s ty p  e n lig t F IG .l . T em p e ra tu rd if fe re n s in n e -  
u te  A f l =  4 0 °C  .
K o n s tru k tio n  
o c h  ö v r ig a  
d a ta  e n lig t  
r i tn in g  i
g o lv ta k
v ä g g s n e d re  
d e l
v ä g g s ö v re
d e l
V
4 >
(W /m )
û j  <£>
1  X
a :  <E >
1  X a i  $ Y “ i
< t>
Y
D IA G R A M 2 3 ,5  1 0 ,0 7 ,0  1 7 ,3 3 ,5  2 0 ,5 7 , 0 2 2 , 3 7 0 , 1
D IA G R A M 3 "  1 2 ,7 "  1 4 ,4 "  2 0 ,7 f ! 2 2 , 2 7 0 , 0
D IA G R A M 4 "  9 , 1 "  9 , 6 "  2 0 ,4 1 1 2 1 , 8 6 0 , 9
D IA G R A M 5 "  8 , 7 "  9 ,1 "  2 0 ,4 I ! 2 1 ,7 5 9 , 9
D IA G R A M 6 "  9 , 5 "  9 , 8 "  2 1 ,5 t ! 2 3 , 1 6 3 , 9
D IA G R A M 7 " 11 ,6 "  1 3 ,0 "  2 0 ,3 1 Î 2 1 , 7 6 6 , 6
D IA G R A M 8 " 8, 0 "  9 , 0 " 19 ,8 f l 2 1 , 2 5 8 ,0  (+ 2 0 )
D IA G R A M 9 "  5 , 6 "  6 , 3 "  1 9 ,4 I  f 2 0 , 7 5 2 , 0  (  +  3 0 )
D IA G R A M 1 0 " 6, 6 "  7 ,3 "  1 9 ,4 f  I 2 0 , 7 5 4 , 0  (+ 2 0 )
1> s  =  s ‘x  +  +  S y  +  S y  (+ P )
O m  m an  jäm fö r d e s s a  fö r lu s te r m ed  d e som  u trä k n a ts  m ed  a n ­
t in g e n a- = 3 , 5 e l le r 7 , 0  W /m ^K  (s e  D IA G R A M  3 ) , så f in n e r  
m a n  a v  T A B . 3 a tt d e n  to ta la  v ä rm e fö r lu s te n  S fö r e t t v å n in g s ­
p la n  ä r p ra k tis k t ta g e t s am m a ä v e n  om  v ä rm e fö r lu s te rn a  g e n om  
g o lv  o c h  ta k  sk il je r s ig . M an  få r v id  fö r fa ra n d e t e n lig t D IA G R A M  
3 e n  u tjäm n in g  m e lla n  v ä rm e fö r lu s te rn a  g e n om  g o lv  o c h  ta k .
D e tta  k a n  v a ra  a v  v ik t a t t h å lla  i m in n e t om  m an  in tre s s e ra r  
s ig  fö r d e e n sk i ld a  p o s te rn a  i T A B . 3 o c h  i T A B . 4  o c h  5 som  
v is a s lä n g re  f ram .
M an  s e r a v  T A B . 3 a t t k a n tis o le r in g  a v  b jä lk la g e t in te  h a r n å g o n  
s tö r re  e f fe k t p å v ä rm e fö r lu s te rn a . D e tta  ä r n a tu r l ig t e f te r s om  
m a n  ju  h a r d ire k tk o n ta k t m e lla n  v ä g g e n s y ttr e  b e to n g sk iv a o c h  
b e to n g b jä lk la g e t . K o n s tru k tio n e rn a e n lig t D IA G R A M  8 , 9 o c h  1 0  
g e r fö rh å lla n d e v is sm å v ä rm e fö r lu s te r , m en  d å m å s te  m an  o b ­
s e rv e ra  a tt v id  D IA G R A M  8 o c h  1 0 t i l lk om m e r 2 0  W /m  fö r d e  
b å d a e lk a b la rn a o c h  v id  D IA G R A M  9 ti l lk om m e r 3  0  W /m .
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5 STUD IUM  AV  KON STRUK T IO N  EN L IG T  F IG . 2
5 . 1 O iso le rad  kon s tru k tio n
K on stru k tio n en  en lig t F IG . 2 ä r en  b ä rand e sandw ichv ägg m ed så ­
v ä l in v änd ig  som  u tv änd ig  b e to ng . M ed  u te tem pe ra tu ren t9 = 
-2 0 °C  och  = 16  W /rn K  h a r y ttem pera tu re rn a  p å  in s id an  av
en  o iso le rad  kon stru k tio n  u tan  v ä rm ekab la r upp rita ts i D IA G RAM
11 . L ik som  tid ig a re h a r a . sa tts till d e ls a . = 3 ,5  d e ls a . =
2 1 1 
7 , 0 W /m  K  v id  d a to rb e räkn in g a rn a , v a re fte r v ägg tem pe ra tu r v id
go lv re sp ek tiv e go lv tem pe ra tu r v id vägg h a r upp sk a tta ts på sam ­
m a sä tt som  redov isa ts i k ap ite l 4 .
M an se r av  D IA G RAM  11 a tt v id  h ö rn e t m e llan  v ägg  o ch  go lv  b lir  
tem pera tu ren  $ = + 6 , 3 °C , v ilk e t ä r hög re än  v ad  som  e rh ö lls v id  
k on stru k tio n  en lig t D IA GRAM  3 . D e tta  b e ro r p å  tem pera tu ru tjäm ­
n in g  o rsak ad  av  d en  in re  b e to ng sk iv an  i sandw ichv ägg en . I g eng ä ld  
k om m er y ttem pe ra tu ren  p å  v ägg en  in te  a tt ök a lik a sn abb t v id  D IA ­
G RAM  11 som  v id  D IA G RAM  3 n ä r Y öka r.
5 . 2 H orison te llt iso le ra t b jä lk lag
Om  m an  fö ru tsä tte r a tt sandw ichväggen s y ttre  b e to ng sk iv a ä r b ä ran ­
d e  k an  som  ritn in g en  i D IA G RAM  12 v isa r en  h o riso n te ll iso le rin g  av  
b jä lk lag e t fö ra s in  u nd e r d en  in re  b e to ng sk iv an  und e r fö ru tsä ttn in g  
a tt iso le rin g sm a te ria le t h a r god  h å llfa s th e t. Om  iso le rin g en  h a r A  =
0 , 041 W /m K  b lir y ttem pe ra tu ren  i h ö rn e t m e llan  v ägg  o ch  go lv  så  
h ög  som û = + 11 ,2 °C . M an få r e tt tem pera tu rsp rång  p å ca 1 à  
2 °C  d ä r v ä rm e iso le rin g en  s lu ta r.
O m  d en  in re  b e to ng sk iv an  ä r b ä rand e så k an  iso le rin g sm a te ria le t  
e j fö ra s in  u nd e r d enn a . I så fa ll få r iso le rin g en  som  ritn in g en  i 
D IA G RAM  13 v isa r s lu ta  v id  y tte rv ägg en s in s id a . D å b lir em e lle r ­
tid  tem pera tu ren  i h ö rn e t m e llan  v ägg  o ch  go lv  e j m er än 4  =
+4j 0 °C  . D en  in re  b e to ng sk iv an  b lir k a ll p å  en  fö rh å llan d ev is s to r  
y ta .
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5. 3 Isolerad bjälklagskant
Om både den yttre och inre betongskivan är bärande så kan man 
isolera bjälklagskanten. Med hänsyn till bärningen måste isoler- 
tjockleken begränsas till 30 mm. Utföres isoleringen av träulls- 
platta med X = 0,081 W/mK så blir enligt DIAGRAM 14 tempera ­
turen i hörnet mellan vägg och golv & = +8, 3°C. Förbättringen i 
förhållande till den oisolerade konstruktionen i DIAGRAM 11 blir
_ O —
2 C.
5.4 Värmekablar
Yttemperaturen på vägg och bjälklag kan höjas genom inläggning 
av värmekablar. En lämplig applicering av dessa är i liv med väg ­
gens insida och ingjutna i bjälklaget med centrum 23 mm från bjälk- 
lagsyt?n. Vid effekten 10 W /m för varje kabel blir enligt DIAGRAM 
15 y'.emperaturen i hörnet mellan vägg och golv # = +11,3°C dvs 
samma som erhölls vid horisontellt isolerat bjälklag. Om kabelef­
fekten sättes till 15 W /m för varje kabel ökar hörntemperaturen 
till # =+13,8°C.
5. 5 Yttemperaturen på fasadytan
I FIG. 8 visas yttemperaturen på väggens utsida. Man ser att störs ­
ta temperaturvariationen erhålles för konstruktionen med 15 W /m 
värmekablar. Liksom vid konstruktionen enligt FIG. 1 får man vid 
kantisolerat bjälklag ett kraftigt temperaturfall där bjälklaget går 
ut i fasaden. Detta kan ge upphov till mönsterbildning på fasaden 
under vintern. Minsta temperaturvariationen erhålles vid horison ­
tellt isolerat bjälklag.
5. 6 Värmeförluster
Värmeförlusterna per längdmeter våningsplan vid en temperatur­
skillnad mellan inne och ute av 40°C visas i TAB. 4. Därvid har
2
förutsatts att a. =3,5 W/m K vid golv och väggens nedre halvdel 
i 2
och = 7, 0 W /m K vid tak och väggens övre halvdel. Minst vär­
meförlust erhålles med den horisontellt isolerade konstruktionen
-10 -I
FIG. 8 Yttemperatur ■ & på väggens yttersida (z = höjd över
2 2bjälklags mitt, = 16 W/m K och = 7 W/m K).
Konstruktion enligt FIG. 2
a) Oisolerad bjälklagsgenomföring (se ritning i DIA­
GRAM 11).
b) Horisontellt isolerad bjälklagsgenomföring (se rit­
ning i DIAGRAM 12).
c) Kantisolerad bjälklagsgenomföring (se ritning i
DIAGRAM 14).
d) Värmekablar 10 W/m (se ritning i DIAGRAM 15).
e) Värme kablar 15 W/m (se ritning i DIAGRAM 16).
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e n l ig t D IA G R A M  1 2 , om  m a n  ta g e r i b e tra k ta n d e  a t t t i l l  k o n s tru k ­
t io n e rn a  m e d  v ä rm e k a b e l - D IA G R A M  1 5  o c h  1 6  - sk a l l lä g g a s  k a ­
b e le f fe k te rn a  2 0  re sp . 3 0  W /m .
T A B . 4 V ä rm e fö r lu s t 4> p e r lä n g dm e te r fa s a d  fö r e t t v å n in g sp la n .
K o n s tru k t io n s ty p  e n l ig t F IG . 2 . T em p e ra tu rd if fe re n s  in n e  
- u te  Aû = 4 0 °C
K o n s tru k t io n  
o c h  ö v r ig a  
d a ta  e n l ig t  
r i tn in g  i
g o lv ta k
v ä g g e n s  
n e d re  d e l
v ä g g s  
ö v re  d e l
1 )
4 >
(W /m )
“ i * ’x
“ i X “ i “ i 4
D IA G R A M 11 3 ,5  1 0 ,4 7 ,0  1 1 ,2 3 , 5  2 6 ,4 7 ,0 2 9 ,2 7 7 , 2
D IA G R A M 12 "  8 , 7 "  9 , 1 "  2 3 ,4 1 Î 2 5 , 2 6 6 ,4
D IA G R A M 13 "  7 ,5 "  7 ,2 "  2 7 ,5 ! 1 3 1 ,0 7 3 ,2
D IA G R A M 1 4 "  8 , 9 "  9 ,4 "  2 5 ,2 1 1 2 7 ,7 7 1 ,2
D IA G R A M 15 "  6 ,4 "  6 ,7 "  2 4 ,2 tl 2 6 , 6 6 3 ,9 (+ 2 0 )
D IA G R A M 1 6 "  4 ,4 "  4 ,4 "  2 3 ,0 ! 1 2 5 ,4 5 7 , 2 (+ 3 0 )
1 ) 4 >  =  $ *x  +  < l) 'x  +  S y  +  4 > y (+  P )
6 STUD IUM AV KONSTRUKTION ENLIGT FIG . 3
6 .1  O iso lerad konstruk tion
Konstruk tionen i FIG . 3 användes norm alt v id stom system  m ed
bärande tvärväggar. Den y ttre bek lädnaden u tföres oftast lu ftad
och därfö r har det an tag its att u telu ftens tem peratu r gäller för
regelväggens u tsida. Den y ttre värm eöver gångsförm ågan har
2
liksom  tid igare satts till = 1 6 W /m  K . Regelväggens v ind ­
skydd har an tag its bestå av en 4 mm skiva.
Y ttem peraturerna för konstruk tionen u tan några ex tra åtgärder 
i fo rm  av värm eiso lering eller elkab lar v isas i D IAGRAM 17. 
T em peratu ren i hörnet m ellan golv och vägg b lir #= +3 ,0 C . 
T em peratu rkurvorna är m ycket lika dem som  visats för konst ­
ruk tionstypen i FIG . 1 (D IAGRAM 3), vilket är natu rlig t eftersom  
de y ttersta 150 mm betong av vägg och b jälk lag har m ycket lite t 
värm em otstånd .
6 .2  H orison tellt iso lerat b jälk lag
En horison tell värm eiso lering av bjälk laget kan föras in ca 40  
mm  under regelväggen u tan att m an näm nvärt fö rsäm rar väg ­
gens upplag på bjälk laget. V id 20 mm  värm eiso lering m ed X = 
0 ,041 W /m  K höjs då, som  D IAGRAM 18 v isar, tem peraturen i 
hörnet m ellan golv och y ttervägg till û = 7 ,6°C . Höjn ingen i fö r ­
hå llande till D IAGRAM 17 är m ycket m åttlig . L iksom  vid konst ­
ruk tionstyperna en lig t FIG . 1 och 2 får m an ett språng i y ttem ­
peratu ren där värm eiso leringen slu tar.
Om m an börjar värm eiso leringen om edelbart innanför y tterväg ­
gen så får m an, som  fram går av D IAGRAM 19, en m ycket låg  
tem peratu r i hörnet m ellan golv och y ttervägg , näm ligen & = - 
1 ,6°C . D etta sätt att värm eiso lera är således ej att rekommen ­
dera .
6 .3  Iso lerad bjälk lagskan t
B jälk lag  skan ten kan värm eiso leras m ed 30 mm iso lering utan att 
väggens upp lag på b jälk laget försäm ras i näm nvärd grad . M ed
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A= 0,041 W/m K för denna isolering höjs som DIAGRAM 20 vi­
sar temperaturen mellan vägg och golv till d = + 12, 7 C. Isole­
ringen blir mycket god beroende på att kontakten mellan bjälk­
lag och uteluft brutits effektivt. Normalt erbjuder detta sätt att 
isolera inga konstruktiva eller produktionstekniska problem.
6.4 Värmekablar
Liksom vid konstruktionstyperna enligt FIG. 1 och 2 kan man ut­
nyttja värmekablar för att höja yttemperaturerna. I DIAGRAM 21 
och 22 visas yttemperaturerna vid ingjutna värmekablar med ef­
fekten 10 W/m resp. 15 W/m. Temperaturen i hörnet mellan 
golv och yttervägg höjs till û = 9, 4 resp. 12, 6°C.
6. 5 Yttemperaturer på fasadytan
Yttemperaturen på ytterväggens utsida framgår av FIG. 9. Konst­
ruktionsalternativen med oisolerad bjälklagsgenomföring samt 
med värmekablar ger stora temperaturskillnader, medan den 
kantisolerade bjälklagsgenomföringen ger mycket små tempera­
turskillnader. Även i detta avseende är konstruktionen enligt 
DIAGRAM 20 en god lösning.
6.6 Värmeförluster
Värmeförlusterna per längdmeter fasad för ett våningsplan vid 
temperaturdifferens inne-ute Aû = 40°C visas i TAB. 5. Den lägsta 
förlusten erhålles vid konstruktionen enligt DIAGRAM 20. För 
konstruktionerna enligt DIAGRAM 21 och 22 är inte värmekablar­
nas effekt medräknad i förlusterna. Denna effekt är 20 resp. 30 
W/m.
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FIG. 9. Yttemperatur fl på väggens yttersida (z = höjd över 
bjälklags mitt, = 16 W/m K och = 7 W/m -K).
Konstruktion enligt FIG. 3 .
a) Oisolerad bjälklagsgenomföring (se ritning i DIA­
GRAM 17).
b) Horisontellt isolerad bjälklagsgenomföring (se rit­
ning i DIAGRAM 18).
c) Kantisolerad bjälklagsgenomföring (se ritning i 
DIAGRAM 20).
d) Värmekablar 10 W/m (se ritning i DIAGRAM 21).
e) Värmekablar 15 W/m (se ritning i DIAGRAM 22).
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TAB. 5. Värmeförlust $ per längdmeter fasad för ett våningsplan.
Konstruktionstyp enligt FIG. 3. Temperaturdifferens inne- 
ute Ad = 40°C.
Konstruktion 
och övriga 
data enligt 
ritning i
golv tak
väggs nedre 
del
väggs övre 
del 1)4>
(W/m)ai <D'X “i
.11
4>x “i 4>'y ai
.H$ y
DIAGRAM 17 3,5 12,9 7, 0 14, 7 3,5 21,5 7, 0 23, 1 72, 2
DIAGRAM 18 " 9, 6 II 10, 1 1 t 21,4 1 1 23, 0 64, 1
DIAGRAM 19 " 9, 6 II 10, 0 1 1 21, 9 ! 1 24, 0 65, 5
DIAGRAM 20 " 5,4 1 1 5, 6 1 1 20, 0 1 1 21, 3 52, 3
DIAGRAM 21 " 8, 2 1 1 9, 2 1 1 20, 7 11 22, 2 60, 3
DIAGRAM 22 " 5, 8 ! 1 6, 5 II 20, 3 ! 1 21, 8 54,4
TAB. 6 Högsta relativ fuktighet hos rumsluft med temperaturen 
+ 2 0°C för att ytkondens ej skall inträffa mer än fem dygn 
per år
Konstruktion 
enligt ritning 
i
Högsta relativ fuktighet (%) inomhus i
Gälli­
vare
Öster­
sund
Härnö­
sand
Karl­
stad
Stock­
holm
Göte - 
borg
Malmö
DIAGRAM 3 30 35 35 40 45 45 50
DIAGRAM 4 45 50 50 55 60 60 60
DIAGRAM 7 35 35 40 50 45 50 50
DIAGRAM 8 50 50 5 5 60 60 60 65
DIAGRAM 9 60 65 6 5 70 70 70 75
DIAGRAM 11 35 40 45 45 50 50 55
DIAGRAM 12 50 55 60 60 65 65 70
DIAGRAM 14 45 45 50 50 55 60 60
DIAGRAM 15 50 55 60 60 65 65 70
DIAGRAM 16 65 65 70 70 75 75 75
DIAGRAM 17 30 30 35 40 40 45 50
DIAGRAM 18 40 45 45 50 55 50 60
DIAGRAM 20 60 60 65 65 70 70 70
DIAGRAM 21 50 50 55 55 60 60 60
DIAGRAM 22 60 60 65 65 70 70 70
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7 KONSTRUKTIONSVAL
Valet mellan konstruktionsalternativ måste ske med hänsyn till 
såväl funktionella krav som ekonomi. Ett första villkor är då att 
konstruktionen kan fylla sin avsedda funktion. Om flera alternativ 
kan uppfylla funktionen så får en ekonomisk värdering bestämma 
valet.
7. 1 Val med hänsyn till funktionskrav
Funktionskravet kan vara att ett eller flera av följande kriterier 
skall vara uppfyllda:
1. Yttemperaturen på rummets vägg- och bjälklagsytor får ej
vara lika med eller underskrida ett angivet värde mer
än n^ dygn per år för att inte konstruktionen skall skadas av 
ytkondens.
2. Yttemperaturen på rummets vägg- och bjälklagsytor får ej 
vara alltför ojämn eftersom konstruktionens insida då på 
grund av termodiffusion får en smutsbildning, som är ojämn 
och därför lättare observerbar.
3. Yttemperaturen på golvet inom vistelsezonen får ej vara lika 
med eller underskrida ett angivet värde mer än n^ dygn 
per år för att inte hygieniska olägenheter skall föreligga.
Av dessa krav är det första lättast att omsätta i siffror. Man inser 
att tillfälligt ytkondens inte kan skada en konstruktion och det gäller 
då att uppskatta ett lämpligt värde på n^. Om n^ sättes till genom­
snittligen fem dygn per år så kan i extremfall ytkondens inträffa 10 
-15 dygn per år, vilket torde vara maximalt antal dygn som kan ac­
cepteras. Ur TAB. 7 kan man utläsa värdet på För Gällivare in­
träffar eller underskrides således = -24°C under fem dygn per
år. I TAB. 6 har uträknats de högsta relativa fuktigheter som rums­
luft av +20°C får hålla för att inte ytkondens skall inträffa mer än 
fem dygn per år för de olika konstruktionsalternativen. Man ser av 
tabellen att oisolerade konstruktioner enligt DIAGRAM 3, 11 och 17 
kan användas i Malmö, Göteborg, Stockholm och Karlstad om rums­
luften inte under den kallaste delen av vintern har högre relativ fuktig-
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TAB. 7 Antal dygn per år med dygnsmedeltemperaturen
Genomsnitt för åren 1931-60 (för Gällivare 1931 -56 exklusive 
1949 och 1950).
å Gälli­
vare
Öster - 
sund
Härnö­
sand
Karlstad Stock­
holm
Göte - 
borg
Malmö
0 181 133 110 87 81 55 45
-1 168 117 95 73 66 43 34
-2 157 103 82 62 54 34 26
-3 145 90 70 52 43 27 20
-4 133 79 60 44 35 21 16
-5 121 68 52 37 26 16 11
-6 110 59 44 30 21 11 8
-7 101 48 38 25 16 8 6
-8 92 43 32 21 12 6 4
-9 82 37 27 17 9 5 3
-10 71 32 23 13 7 4 2
-11 63 27 19 10 5 3 2
-12 55 23 15 8 4 2 1
-13 48 19 13 6 2 1 1
-14 41 16 10 5 2 1 1
-15 35 13 8 3 1 1
-16 30 11 6 3 1
-17 25 9 5 2
-18 21 7 3 1
-19 18 6 2 1
-20 14 5 2
-21 11 4 1
-22 9 3 1
-23 7 2
-24 5 2
-25 3 1
-26 3 1
-27 2 1
-28 1
-29 1
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het än 40%.
Kravet 2 är mycket svårt att omsätta i siffervärden. Det finns 
veterligen inga undersökningar som försökt ange vilken ned- 
smutsningsgrad som kräver reparation. Ej heller finnes under­
sökningar rörande nedsmutsningens beroende av yttemperatur 
och olika nedsmutsad inomhusluft. Detta krav får således tills 
vidare stå som en påminnelse om erforderlig forskning.
Kravet 3 kräver uppgifter om dels vad som är vistelsezon på ett 
golv dels vilken som är den lägsta golvtemperatur som kan accep­
teras under genomsnittligen n^ dygn per år. I "Sanitära krav på 
våra bostäder" utgiven av Kungl. medicinalstyrelsen 1966 anges:
"En acceptabel minimigräns för uppvärmning av boningsrum är 
i regel en temperatur av under dagen minst +18°C och under nat­
ten minst +16°C. Dagen bör därvid räknas mellan kl. 7 och kl. 22. 
För åldringar, vissa långtidssjuka och personer med nedsatt vi­
talitet erfordras mången gång en eller annan grad högre medel­
temperatur .
Inom ett boningsrum bör ej alltför stora temperaturavvikelser 
förekomma. Skillnaden i temperatur vid golv och vid huvudhöjd 
bör ej vara mer än 3°C. Detsamma gäller skillnaden mellan 
vägg- och lufttemperatur. Vid för landsdelen extremt kalla peri­
oder kan dock denna temperaturskillnad få uppgå till 5°C".
Vidare framhålles:
"Temperaturen i ett rum mätes mitt i rummet cirka 1,5 m över 
golvet, Mätning av vägg- och golvtemperatur göres lämpligen 
med kontakttermometer på vägg och golvytor. Mätning av lufttem­
peratur i boningsrum göres under flera dagar i följd och helst 
med självregistrerande termohygrograf".
Av publikationen framgår inte vad som skall betraktas som vistelse­
zon. Ej heller har man tagit hänsyn till skillnad mellan golv- och luft­
temperatur, Angivna temperaturskillnader på 3 (5) °C avser uppenbar­
ligen dels lufttemperaturer mitt i rummet mellan huvudhöjd och invid
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golv dels mellan vägg- och lufttemperatur. Som visats tidiga­
re i denna rapport varierar yttemperaturen på väggens insida 
betydligt. Löf stedt (l 961) har gjort försök i klimatkammare och 
framhåller :
"Kalla rumsytor kan i och för sig vara en betydlig olägenhet 
genom det strålning sdrag de orsakar. En genomsnittlig ytun- 
dertemperatur på 3,6 °C för 33 m^ väggyta skulle i klimat­
kammaren enligt den funna ekvationen motsvara de 3 °C gra­
dient mellan huvud- och fothöjd (150 cm - 5 cm över golvet ) 
som anses som gränsvärde".
Man bör observera att Löfstedt här talar om genomsnittlig ytun- 
dertemperatur för väggyta vilket inte Medicinalstyrelsens publika­
tion gör. Den senare förefaller i flera avseenden vara mogen för 
en omarbetning under hänsynstagande till hygienisk och byggnads- 
fysikalisk forskning.
Löfstedt (1 970)anger att långvarigt uppehåll i rum med +16 °C på 
och omedelbart ovanför golvytan kan ge anledning till köldreaktioner 
som är att betrakta som hygienisk olägenhet. Om man anser att 
rummets vistelsezon upphör 0, 3 m från en vägg så skulle man 
kanske våga följande formulering av krav 3: Yttemperaturen på 
golvet får ej - förutom en zon på 0,3 m från vägg - underskrida 
+ 16 °C mer än genomsnittligen fem dygn per år. Diagrammen är 
beräknade med =-20 °C. Golvtemperaturerna vid utetem­
peraturen ( # ),. blir då enligt ekv.(l6)
»= 20 - -----------4o U (20-0 )
där û = golvtemperaturen vid -20 °C ute.
7.2 Ekonomiska synpunkter på konstruktionsval
Valet av konstruktionsalternativ kan ske med utgångspunkt från 
olika ekonomiska kriterier t. ex.
a) lägsta anläggningskostnad
b) lägsta årskostnad vid given ränta och avskrivningstid
c) given förräntning på tilläggsinvestering.
Naturligtvis kan b) och c) sammanfattas i ett kriterium. De 
representerar dock olika sätt att resonera. Sålunda har man 
i byggnadstekniska sammanhang ofta beräknat årskostnader 
för byggnader med en ränta på 4-8% och en avskrivningstid 
av 60 år. Detta ger annuiteter på 4,4 - 8, 1%. Man kan då sä­
ga att tilläggsinvesteringen ger en förräntning av investerat 
kapital på 4, 4 - 8, 1%. Om man i egenskap av industri, sam­
hälle eller enskild har alternativa investeringsmöjligheter 
för tillgängligt kapital, så kan denna förräntning anses allt­
för låg. Man kan beroende på investeringsmöjligheterna öns­
ka en förräntning på 7-30%. Här nedan skall förräntningen an­
vändas som utgångspunkt för det ekonomiska resonemanget.
I detta avsnitt skall ges några exempel på ekonomisk värde­
ring av de konstruktioner som visats i FIG. 1, 2 och 3. Efter­
som de ekonomiska förutsättningarna ofta är olika från fall 
till fall kan man inte göra några generella slutsatser utan de 
anförda exemplen får visa hur en ekonomisk värdering kan 
genomföras.
Exempel 1
För en byggnad i Stockholm med konstruktion enligt FIG. 1 har 
man med hänsyn till funktionskraven funnit att konstruktionsal­
ternativen enligt DIAGRAM 3 och DIAGRAM 4 är tillämpbara. 
Vid jämförelse mellan dessa båda alternativ finner man då att 
den årliga värmevinsten per längdmeter fasad för ett vånings­
plan blir
( Kv )4_3 = kv 34Ö ' • ' Q ( kr/m> år ) (12)
där
kv = värmepris ( kr/kWh )
$3, <t>4 = värmeförlust ( kW/m ) vid At? = 40°C enligt TAB.3
för konstruktion enligt DIAGRAM 3 resp. 4.
( Observera att $ enligt TAB.3 är i W/m ).
Q = värmeförbrukningskoefficient ( °C * h ) för uppvärmnings
säsongen.
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Värmeförbrukningskoefficien ten Q kan skrivas:
o
där to är antalet timm ar då u tetem peraturen är lägre än
innetem peraturen tA . I FIG . 10 kan Q avläsas för = +20°C  
- FIG . 10 kommer att d iskuteras längre fram .
I det aktuella fallet b lir då kostnaden vid uppvärm ning m ed olja  
( k = 0, 04 kr/kW h )
K
v
0 oj ( 70, 0 - 60, 9 ) • 10~3 
u ’ 40 112000 = 1, 02 kr/m , år
Önskas en förrän tn ing av 10% så får iso leringen i enlighet m ed  
ritn ingen i D IAGRAM  4 kosta 1, 02/0 , 10 = 10, 20 kr/m .
2
Räknat per m värm eiso lering m ed 20 mm  tjocklek b lir detta:
10,20 t  -, t  / 2
2 . 0,413 = Ca 12 kr/m
Om således iso leringskostnaden m ed de givna föru tsättn ingar-
2
na underskrider 12 kr/m så lönar det sig att välja konstruk- 
tionsalternativet enlig t D IAGRAM  4 fram för alternativet en lig t 
D IAGRAM 3.
Exempel 2
Om  byggnaden i exempel 1 i stället skulle byggas i H ärnösand  
och om  m an m åste räkna m ed befuktn ing av rum sluften till 
50%  relativ fuktighet, så är enlig t TAB . 6 endast konstruktio ­
ner enlig t D IAGRAM  4, 8 och 9 användbara. Konstruktionen en ­
lig t D IAGRAM  9 om fattar elkablar m ed 15 W /m , vilket är onö ­
d ig t en lig t det ställda funktionskravet. V alet står således m el­
lan värm eiso lering enlig t D IAGRAM  4 och elkablar m ed 10 
W /m  enlig t D IAGRAM  8.
Konstruktionen enlig t D IAGRAM  4 har årskostnaden ( v issa o- 
in tressanta kostnader har exkluderats ):
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200.000 -i
Gällivare
Östersund
Härnösand
150.000
Karlstad
Stockholm
Göteborg
Malmö
100.000
50.000
Utetempetur & (°C)
FIG. 10. Värmeförbrukningskoefficient Q,j (°Ch).  Genomsnitt 
1931-60 (för Gällivare 1931-56 exklusive 1949 och 
1950).
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( KÄ  )4 = r i ( K i )4 + k u
v 40 Q (13 )
d ä r
r. = fö rrän tn ingen  fö r tillägg siso le ringen
(K ^)^ = iso lering sko stn aden  fö r tillägg siso le ringen (k r/m )
kv = v ä rm ep ris (k r/kW h)
= vä rm efö rlu s t (kW /m ) v id A  # = 40 °C  fö r kon struk tion  
en lig t D IAGRAM  4 - se TAB . 3 .
Q  = v ärm efö rb rukn ing skoeffic ien t fö r he la uppvärm n ings-  
säsongen  ( # —  + 20°).
V ärm ekab la rna  en lig t D IAGRAM  8 ä r ak tue lla a tt ha i d rift så  
länge y ttem pera tu ren  en lig t D IAGRAM  3 ä r läg re än i? =
9 , 1 °C , v ilk e t ge r y tkondens fö r rum slu ft m ed 50%  re la tiv  fuk ­
tighe t och  +20 C . E n lig t ekva tion  (11 ) sker de tta  fö r kon struk ­
tionen  en lig t D IAGRAM  3 när
20 - û'
9 , 1 = 20 -- ....4q U ( 20 - 3 , 3 )
dv s nä r
E lkab la rn a behöver så ledes v ara  påslagna endast n ä r u te tem ­
p e ra tu ren  ä r läg re än  -6 °C . D etta kan ske genom  en te rm o ­
s ta t. E n lig t TAB . 7 ä r fö r H ärnö sand ^u— ~6° 44 dygn  pe r å r. 
U nderlage t fö r TAB . 7 ä r u ta rbe ta t på basis av  tem pera tu rupp  - 
g ifte r i å rsböcker från  Sverig es m eteo ro log isk a och hyd ro lo - 
g isk a in stitu t.
K onstruk tionen  en lig t D IAGRAM  8 har en  å rsko stn ad  som  un ­
d e r N  dygn bestäm s av D IAGRAM  8 och  under resten  av  upp ­
v ä rm n ing s  säsongen  av D IAGRAM  3 . D å b lir:
(KA >8 /3 = rk Kk + k e ' 24 ' N  - P  +
+  kv [ 4ÏÏ + 4Ö  ] (14 )
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d ä r
=  f ö r r ä n tn i n g e n  f ö r  k a b e l  
K ^ . =  k o s t n a d e n  f ö r  k a b l a r  i  k o n s t r u k t i o n e n  ( k r /m )  
k g  =  e n e r g i p r i s  -  g e n o m s n i t t  f ö r  N  d y g n  ( k r / k W h  )
N  =  a n t a l  d y g n  m e d  k a b l a r  i  d r i f t  
P  =  k a b e l e f f e k t  ( k W )  
k v  =  v ä rm e p r i s  ( k r / k W h )
< |) g  =  v ä rm e f ö r l u s t  v i d  A i? =  4 0 ° C  e n l i g t  T A B .  3  f ö r  
k o n s t r u k t i o n  e n l i g t  D IA G R A M  8  
( £ > 2 =  d i t o  f ö r  k o n s t r u k t i o n  e n l i g t  D IA G R A M  3  
Q #  =  v ä rm e f ö r b r u k n i n g s k o e f f i c i e n t  (  =  + 2 0 ° C )  f ö r  d y g n
m e d  u t e t e m p e r a t u r  ( ° C h )
Q  =  v ä rm e f ö r b r u k n i n g s k o e f f i c i e n t  ( rA  =  + 2 0 ° C )  f ö r  d y g n  
m e d  u t e t e m p e r a t u r <  + 2 0 ° C  ( ° C h ) .
I  F IG .  1 0  v i s a s fö r  n å g r a  o r t e r .  F ö r = +  2 0  ° C  b l i r  
Qd =  Q . M a n  k a n  å s k å d l i g g ö r a  Q #  p å  t v å  o l i k a  s ä t t . I  F IG .  
1 1 a  h a r  u t e t e m p e r a t u r e n  u p p r i t a t s  s o m  f u n k t i o n  a v  t i d p u n k ­
t e n  t  u n d e r  å r e t . D å  ä r  Q #  d e n  s t r e c k a d e  y t a n  d v s
Q # =  /  ( 2 0  - # u  ) d t u n d e r  t i d  d å  < t ?  ( 1 5 )
O m  m a n  s o m  i  F IG .  1 1 b  r i t a r  u p p  e t t  d i a g r a m  m e d  a n t a l e t  
d y g n  n  d å  u t e t e m p e r a t u r e n  <  #  p å  a b s k i s s a n  o c h  #  p å  o r d i -  
n a t a n , s å  b l i r
Q » =  2 4  • 2 0  -  û ( n )  ) d n ( 1 6 )
o
D e t  s e n a r e  m o t s v a r a r  d e t  s ä t t  p å  v i l k e t u t r ä k n a t s  f ö r  u p p -  
r i t n i n g e n  a v  F IG .  1 0
I  d e t  a k t u e l l a  f a l l e t  b l i r  m e d  r , =  0 ,  1 0 , k  = 0 ,  0 8  k r / k W h ,  
k v  =  0 ,  0 4  k r / k W h , Q  =  1 3 2 0 0 0  o c h _ 6  =  3 3 0 0 0  ° C  • h  ,  
å r s k o s t n a d e n :
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( KÂ )8/3 = °’ 10 
,-3
+ 0, 04. [ 58 • 10 40
Kk + 0, 08 • 24 • 44 • 0, 020 +
_3
33 000 + 70 4q ° . 99 000 ]
dvs
( )g^3 = 0, 10 +1,76+ 8, 85 = 0, 10 +10, 61 kr/m } år
FIG. 11. Åskådliggörande av .
51
Konstruktionen enligt DIAGRAM 4 har årskostnaden ( r. = 0, 10 )
_3
( Kä)4 = o, 10 • K. + 0, 04 60 - 490:'10----  • 132000 =
0, 10 Kj + 8, 04 kr/m
Elkabelalternativet ( DIAGRAM 8 ) lönar sig således om
\ < ( K. - 25,7 ) kr/m
Produktionstekniska skäl kan ge mycket höga värden på K och 
medge användande av elkablar. Detta får dock bedömas vid varje 
aktuellt projekt.
Exempel 3
Med hänsyn till funktionskrav har man funnit att en byggnad i Göte­
borg med konstruktion enligt FIG. 3 kan lämnas oisolerad på sätt 
som DIAGRAM 17 visar. Man vill emellertid kontrollera om det 
är ekonomiskt att isolera konstruktionen med horisontell isolering 
enligt DIAGRAM 18 eller kantsiolering enligt DIAGRAM 20. Värme­
vinsten för konstruktionen enligt DIAGRAM 18 i förhållande till 
DIAGRAM 17 blir då per längdmeter fasad för ett våningsplan
(K ). _ = k
' v'18-1 7 v 40
Med kv = 0, 04 kr/kWh, <i>^ och $ 
( °C h ) enligt FIG. 10 blir
• Q
enligt TAB. 5 samt Q = 104000
( K ) = 0 04 ( ^2, 2 - 64, 1 ).
1 v;18-17 U’ 40
10 -3
104. 000 = 0, 84 kr/m, år
Värmevinsten för konstruktion enligt DIAGRAM 20 i förhållande till 
DIAGRAM 17 blir på liknande sätt
( Kv )20-1 7 = 2’ 07 kr/m’ år
Med förräntningskravet r = 0, 10 så får isoleringen enligt DIAGRAM 
18 kosta 8, 40 kr/m fasad dvs
8,40 
2 • 0, 343
12, 20 kr/m2
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Isoleringen enligt DIAGRAM 20 får med samma förräntningskrav 
kosta 20, 70 kr/m fasad dvs
20, 70 
0, 18 = 115 kr /m
2
Det torde vara ställt utom allt tvivel att det senare isoleringsal- 
ternativet är mest lönsamt.
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8 D IA G RAM
Y ttem pe ra tu re rn a på b jä lk lag och in s id an av y tte rv ägg ha r upp ­
r ita ts fö r 22 be  räk n in g  s fa ll o ch redov isa s i D IA G RAM  1 -22  
(s id . 54 f).
I TA B . 8 n ed an g es en sam m an stä lln in g av de redov isad e  fa llen .
TA B . 8 Sam m an stä lln in g  av  kon stru k tio n s  d a ta  fö r redov isad e fa ll i D IA G RAM  
1 - 22
D IA G RAM K onstru k ­
tio n  en -
H o rison te ll iso le rin g K an tiso le rin g K abe l
e ffek t
T jo ck - U ts träck - T jo ck - U ts träck -
lig t F  IG X  lek  n in g X  lek  n in g
W /mW  /  m K mm  m m W /m K mm  m m
1 1 
2 1
3 1 - - - - - - -
4 1 0 , 0 41 20 -1 13^X S00 - - - -
5 1 0 , 0 29 1 I II - - - -
6 1 0 ,0 41 II 0 ^X ^300 - - - -
7 1 - - - 0 ,0 81 50
oM
l
>
-
•
M
l
O00rH1
-
8 1 - - - - - - 1 0
9 1 - - - - - - 1 5
10 1 - - - 0 ,0 81 50 -1 80é  Y -0 10
11 2 - - - - - - -
1 2 2 0 ,0 41 20 -60é X£300 - - - -
13 2 II II 0 £X £300 - - - -
14 2 - - - 0 ,0 81 30 -1  8 0 ^Y -0 -
15 2 - - - - - - 1 0
16 2 - - - - - - 1 5
17 3 - - - - - - -
1 8 3 0 ,0 41 20 -43 ^X ^300 - - - -
1 9 3 II II 0^X *300 - - - -
2 0 3 - - - 0 , 0 41 30 -1 80^Y -0 -
21 3 - - - - - - 1 0
22 3 - - - - - - 1 5
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